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高圧ガス設備の変更

東カウンターホールｃＥＲＬ用冷却システム

・冷凍機（ＴＣＦ２００）移設

・液化ヘリウム容器（３０００ℓ）新設

・ヘリウム精製器新設

・５０m3中圧タンク移設（ガス設備）

・ＴＲＴ（多重管）新設

・２Ｋコールドボックス新設

既設設備

液化窒素貯槽（１０００ℓ）
回収精製圧縮機（１００ｍ3/h）
縦型中圧タンク2基（ガス設備）



全体図



ERL－ヘリウム冷凍施設配置図（原案１）：2009/07/17





拡大図１



TRT配置図









TRT配置図シールド内



TRT配置立面図（拡大）



拡大図２



冷凍設備の配置案及び今後の予定

He冷凍設備の配置の原案決定：2009年8月末

設備の配置エリアの確保（建屋の改装、床の補修及び補強）：10月～

高圧ガスの申請１(He液化機系）：9月～？

高圧ガスの申請２(TRT、２K-Cold Box系）：10月～？

移設工事 ：2009年10月～

設置工事 ：2010年１月～

完成検査 ：2009年3月


